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一、项目介绍
丽水学院图书馆中央空调维保项目（大金水冷螺杆机组2台、空调循环水泵6台、吊顶式空气处理机组122台，风机盘管95台，冷却塔4台，补水箱1台）。
	项目名称
	丽水学院图书馆中央空调维保项目

	单位及数量
	大金水冷螺杆机组2台、空调循环水泵6台、吊顶式空气处理机组122台，风机盘管95台，冷却塔4台，补水箱1台。

	主要功能及用途
	按合同约定为空调设备提供维修保养服务。

	服务期限
	签订合约之日起2年（第1年期满前进行履约情况考核，不合格的终止合同并扣除履约保证金）。


注：价款以人民币进行结算，该报价包含本合同期内的维修费用及维保（半包）费用，含主机、配件等相关维保材料成本以及人工、工具、运输、消耗材料等（维保期限内单件价格在500元以上的配件材料另外支付）。
2、 资质审核
1、 维保商业绩（水机），以2016年-2018年三年的维保合同为准。
2、 维保商营业执照上必须有空调维修和维保资质。
3、 提供常用配件价目表。
4、 维保商注册资金壹百万以上。
[bookmark: _Toc484420614]三、技术要求
1.主机设备技术性要求
1）所有更换的配件须是大金专用配套品牌；
2）明确本次主机保养的范围和临界点（水系统、电气系统）；
3）每年检查的项目内容及分项内容；
4）应急服务的响应时间（分为设备抢修和配件更换）。
2.水系统技术性要求
1）要求提供的水处理药剂为绿色中性试剂，对设备管道没有腐蚀性；
2）水处理药剂须注明品牌和提供合格证及QS产品说明书；
3）提供详细的水处理方案、步骤；
4）每次水处理的范围；
5）应急服务的响应时间（分为设备抢修和配件更换）。
3.风系统末端及盘管设备技术性要求
1）由于当下流行病传播，所有本次风系统维修保养、杀菌消毒的项目，须具备由浙江省卫生疾病主管部门颁发的专业技术证书的施工人员来进行维保、杀菌消毒处理，施工人员须佩戴以上证件进行施工。杀菌消毒的药剂必须提供品牌、合格证及QS产品说明书；
2）具体的施工方案；
3）保养杀菌消毒的范围；
4）应急服务的响应时间（分为设备抢修和配件更换）。
[bookmark: _Toc484420615]四、维保服务具体要求：
1.主机型号：CUW360B5Y（以现场实际情况为准）
2.更换损坏的相应配件，要求为原厂生产。
3.确保机组良好的运行状态，出风口温度达到设计要求。
4.两年维护保养服务内容。
（一）建立技术档案
为用户所有设备建立一个完整的设备档案（含维修、保养记录），以便合理的，科学的管理设备的运行，并为用户在系统运行和发展时提供必要的依据。
（二）维护保养服务具体内容
1 基本维护保养要求：
1.1确保机组良好的运行状态。
▲出风口温度达到设计要求。
1.2在接到甲方应急维修后，2 小时内安排人员到达现场进行免费处理，并应在48 小时内完成。
1.3免费为招标方操作人员提供中央空调的相关技术咨询与培训，确保其能正常操作及使用相关空调。
1.4维护保养过程中需要更换的零配件使用原厂生产或原厂认可的厂家生产的全新配件。
2、空调机组维修及保养要求
2.1机组压缩机头检查：检查磨合情况，检查进排气温度，检查油温及管部件等情况。
2.2冷凝器：检查冷凝器结垢情况，合同期做机械除垢、机械清洁，端盖密封时是否严密。合同结束前做一次保养。
2.3蒸发器：合同期做机械除垢、机械清洁，端盖密封时是否严密。合同结束前做一次保养。
2.4润滑部分：检查润滑油，看油是否晕脏，根据需要换油及干燥过滤器。油镜应处于标准位，根据需要更换油过滤器。合同结束前做一次保养。
2.5两台（6台压缩机）冷冻油更换包含冷冻油及所需冷媒、过滤器等辅材，必须使用原厂配件。
2.6外部辅助元件：检查机柜，氟过滤器如过脏就要更换，更换干燥过滤器，机柜中有水份应将其排除。检查机上各个阀门，如果有漏气、漏油情况及时处理。检查高低压开关、水流计、各个探头无松动转动，测量应准确；夏季每月为一保养周期。
2.7电器控制：检查电机、接触器的端子是否收紧；接触器、接点、电器柜内除尘；时测试电机之间的阻抗绝缘及圧缩机的磨损情况。每半年为一个保养周期。
2.8测量主机氟系统压力，校对系统压力显示。检测主机管路有无漏氟、漏油现象，如发现解决漏点，允注足量氟里昂。
2.9调试开机运行，检查电机三相运行电流，机组运行高低压压力等运行参数是否在正常范围。
2.10根据需要更换蒸发器上的保温层。
3、室内空调大修及保养要求
3.1室内空调、新风机外观：机箱体无破损、锈蚀，柜门拉手应开关灵活关闭严密，标识清晰完整。每月为一个保养周期。
3.2风阀、水阀：检查风阀、水阀开关灵活，水阀跑冒滴漏现象。每月为一个保养周期。
3.3压力表、温度表：压力表、温度表显示准确。每季度为一个保养周期。
3.4通洗风机盘管的进水管，检查管道过滤器，如破损应更换。
4、水泵大修及保养要求：
4.1水封：水封严密不漏水。每半年为一个保养周期。
4.2电机：电机绝缘阻值≥5兆欧，盘动电机轴承无异常噪声，运行时无过大噪音。根据需要加油。
4.3地脚：地脚螺丝紧固无松动。每半年为一个保养周期。
4.4各种水阀：各种水阀及止回阀关闭严密无跑冒滴漏现象。发现问题应及时更换阀门。每月为一个保养周期。
4.5压力表、温度表：压力表、温度表显示准确。每季度为一个保养周期。
4.6水泵外观：外观无破损、锈蚀，每年为一个保养周期。
5、各种管路及辅件大修及保养要求：
5.1水路各种阀门：阀门包括平衡阀、截止阀、碟阀、闸阀、电动阀、水龙头、浮球阀、放气阀、除污器、单流门等，应达到无跑冒滴漏、无锈蚀、无堵塞、开关灵活，每半年为一个保养周期，在换季时进行。
5.2水路压力表、温度表：显示准确，无锈蚀。每半年为一个保养周期，在换季时进行。水系统内的每台内机水滤网每年必须清洗一次。
5.3水路管路：无锈蚀，保温无破损，无跑冒滴漏、无堵塞，方向标识清晰。每半年为一个保养周期，在换季时进行。
5.4水系统必须每季度进行除藻及冷却塔清洗。运行季进行系统水处理一次。必须提供除藻剂的规格和产品证书。
5.5风道各种风阀：包括风阀、电动风阀、防火阀等，要求达到、开关灵活。每年为一个保养周期。
5.6风道各种风口：进风口、回风口，无破损、回风过滤网清洁透风。每半年为一个保养周期，轮流进行。
5.7风道：包括空调风道、排烟风道，无锈蚀，保温无破损，不漏风，方向标识清晰。每年为一个保养周期。
5.8检查集水器和分水器。
[bookmark: _Toc484420616]四、图书馆中央空调设备清单: 
大金水冷螺杆机组2台、空调循环水泵6台、吊顶式空气处理机组122台，风机盘管95台，冷却塔4台，补水箱1台。
	楼层
	机组名称
	型号
	数量
	备注

	负1楼
	大金水冷螺杆机组
	CUW360B5Y
	2台
	 

	负1楼
	冷却水泵
	 
	3台
	 

	负1楼
	冷冻水泵
	 
	3台
	 

	1楼
	风机盘管
	 
	18台
	 

	1楼
	吊顶式空调箱
	TFD-030B
	1台
	 

	2楼
	风机盘管
	 
	13台
	 

	2楼
	吊顶式空调箱
	TFD-060B、TFD-080B
	13台
	 

	3楼
	风机盘管
	 
	11台
	 

	3楼
	吊顶式空调箱
	TFD-060B、TFD-080B
	12台
	 

	4楼
	风机盘管
	 
	5台
	 

	4楼
	吊顶式空调箱
	TFD-060B、TFD-080B
	18台
	 

	5楼
	风机盘管
	 
	5台
	 

	5楼
	吊顶式空调箱
	TFD-060B、TFD-080B
	18台
	 

	6楼
	风机盘管
	 
	5台
	 

	6楼
	吊顶式空调箱
	TFD-060B、TFD-080B
	18台
	 

	7楼
	风机盘管
	 
	11台
	 

	7楼
	吊顶式空调箱
	TFD-060B、TFD-080B
	16台
	 

	8楼
	风机盘管
	 
	5台
	 

	8楼
	吊顶式空调箱
	TFD-060B、TFD-080B
	18台
	 

	9楼
	风机盘管
	 
	22台
	 

	9楼
	吊顶式空调箱
	TFD-060B、TFD-080B
	8台
	 

	楼顶
	补水箱
	
	1台
	

	
	冷却塔
	
	4台
	

	 
	 
	合计：
	230台
	 


说明：设备型号、数量如果有出入，以现场为准。供应商不到实地进行察看，视同认可。
[bookmark: _Toc484420617]五、付款方式：
合同签订之日起五个工作日内，甲方采用电汇方式向乙方支付维保费用的30％，余款于合同期满之日起五个工作日内无息付清，甲方采用电汇方式向乙方支付总费用的70％。
[bookmark: _Toc484420618]六、维保期限及履约金
1、第一年度期满前，由学校组织人员对维保单位进行履约情况考核，考核合格的继续履行合同；考核不合格的，合同终止。
2、维保单位在签订合同时向甲方支付中标金额的5%作为履约保证金，维保单位在合同期限内按期、保质完成工作的，保证金可在维保费结算时一并退回。
3、维保单位未按照合同约定，按期、保质完成工作的，除在合理期限内完成工作外，应支付违约金：中央空调未及时进行年检保养的每次壹万元；中央空调未及时进行月检保养的每次伍仟元；紧急故障维修在合同约定时间内未到场检修、未在约定时间内完成维修工作的每次伍佰元。














